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1 tecla simples & 1 tomada - 1,10m do piso

Caixa de medigao embutir a 1,50m do piso

Caixa de medigao instalada a 1,50m do piso

Caixa de passagem de embutir na parede

Entrada de servigo aérea

Interruptor 1 simples e 1 paralelo - 1,10m do piso

Interruptor paralelo 1 tecla - 1,10m do piso

Interruptor paralelo 3 teclas -- 1,10m do piso

Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso

Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso

Interruptor simples 3 teclas - 1,10m do piso

Luminaria ¢/ 1 LED Bulbo 10W

Luminaria p/ 1amp. led tubular - embutir

Ponto 2P+T a 2,20m do piso

Quadro de distribuicado - sobrepor a 1,50m do piso

Tomada blindada 4P+T a 0,30m do piso

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A a 2,20m do piso

Legenda das indicacoes

Aco pintada - média (ref Brum) - 200x200x100 mm

Lu

Tomada - uso especifico - Chuveiro simples
Tomada blindada tetrapolar (4P+T) com plug - 4P+ T - Raio X
Tomada blindada tetrapolar (4P+T) com plug - 4P+ T - Tomografo

minaria LED Bulbo - 1XxLED10W

CORES DOS FIOsS:

FIO | COR DO FIO A SER USADO NA INSTALACAO
Terra Verde
Neutro Azul Claro
Fase Preto
Retorno Amarelo

LEGENDA DE TUBOS:

Piso
Teto

Parede

DETALHAMENTO INTERRUPTORES E TOMADAS

2P+T

Esquema do

comando QD1 (a)

Ve

N\

QD

walll

g

«
LAMPADAS

J

- INTERRUPTOR SIMPLES

J

Esquema do comando QD2 (t)
( 7\
Esquema do comando QD1 (e) QD
( 1\
Qb
(. J _
- INTERRUPTOR PARALELO _ INTERRUPTOR
PARALELO & INTERMEDIARIQ

POLARIZACAO DA TOMADA

(NA VERTICAL)

NEUTR!
(AZUL CLARO)

POLARIZAGAO DA TOMADA

(NA HORIZONTAL)
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